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Deze persoon kan ook iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die 
zijn opgeleid en is dus goed op de hoogte van de kennis voor dit soort werk.

• De bevoegde onderhoudspersoon die bevoegd is om op hoogte te werken is opgeleid om op hoogten te 
werken met airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier Corporation. Deze persoon kan ook iemand zijn 
die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die zijn opgeleid en is dus goed op de 
hoogte van de kennis voor dit soort werk.

langrijke informatie over de veiligheid en het voorkomen van lichamelijk letsel 
n het voorkomen van beschadiging van eigendommen. Lees deze 
ende aanwijzingen (betekenis van aanduidingen) hebt gelezen en begrepen 

P DE UNIT WORDEN WEERGEGEVEN

Betekenis van aanduidingen

schreven aanwijzingen geven aan dat het niet opvolgen van de waarschuwing kan 
amelijk letsel (*1) met mogelijk dodelijke afloop indien het apparaat onjuist wordt 

schreven aanwijzingen geven aan dat het niet opvolgen van de voorzorgen kan 
elijk letsel (*2) of beschadiging (*3) van eigendommen indien het apparaat onjuist 

 letsel staat voor gezichtsverlies, verwondingen, brandwonden, elektrische schokken, 
tiging en ander letsel met blijvende gevolgen waarvoor ziekenhuisbehandeling of langdurige 
eling vereist is.
tsel staat voor verwondingen, brandwonden, elektrische schokken en ander letsel waarvoor 
handeling of langdurige ambulante behandeling vereist is.
eigendommen staat voor schade aan gebouwen, huishoudelijke goederen, en verwonding van 

ken is alleen voor R32-koelmiddel. Koelmiddeltype staat geschreven op het 
plaatje van de buitenunit.

et koelmiddeltype R32 is, gebruikt deze unit een ontvlambaar koelmiddel.
r koelmiddel lekt en in aanraking komt met vuur of een verwarmingsonderdeel vormt 
hadelijk gas en bestaat er een risico op brand.

NDLEIDING zorgvuldig voordat u de apparatuur bedient.

or gebruik aandachtig de GEBRUIKERSHANDLEIDING en 
ING lezen.

 in de GEBRUIKERSHANDLEIDING, INSTALLATIEHANDLEIDING, enz.
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artelijk dank voor uw aankoop van deze Toshiba-airconditioner.
ees deze instructies zorgvuldig. Ze bevatten informatie die voldoet aan de richtlijn voor “Machines” (richtlijn 2006/42/EC). Zorg 
at u de instructies begrijpt.
ewaar de instructies na het lezen op een veilige plaats samen met de gebruikershandleiding en installatiehandleiding die bij 
w product zijn geleverd.

lgemene beschrijving: Airconditioner

efinitie van bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur
e airconditioner moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en uiteindelijk weggedaan door een bevoegd 
stallateur of bevoegd onderhoudsmonteur. Wanneer een van deze taken verricht moet worden, verzoekt u dan een bevoegd 
stallateur of bevoegd onderhoudsmonteur om dit voor u te doen.
en bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur is een persoon die beschikt over de kennis en bevoegdheden die 
taan vermeld in de onderstaande tabel.

Persoon Kennis en bevoegdheden waarover de persoon moet beschikken
Bevoegd installateur • De bevoegde installateur is een persoon die door Toshiba Carrier Corporation gemaakte airconditioners 

installeert, onderhoudt, verplaatst en verwijderd. Hij of zij is opgeleid om door Toshiba Carrier Corporation 
gemaakte airconditioners te installeren, onderhouden, verplaatsen en te verwijderen. Deze persoon kan ook 
iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die zijn opgeleid en is dus 
goed op de hoogte van de kennis voor deze taken.

• De bevoegde installateur die bevoegd is om het elektrische gedeelte van de installatie, verplaatsing en 
verwijdering op zich te nemen beschikt over de kwalificaties voor deze elektrische werkzaamheden zoals 
voorzien in plaatselijke wetten en regelgeving. Deze persoon is opgeleid voor werkzaamheden aan het 
elektrische systeem van de airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier Corporation. Deze persoon kan 
ook iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die zijn opgeleid en is 
dus goed op de hoogte van de kennis voor dit soort werk.

• De bevoegde installateur die bevoegd is om het koel- en leidingenwerk van de installatie, verplaatsing en 
verwijdering op zich te nemen beschikt over de kwalificaties voor deze koel- en leidingenwerkzaamheden 
zoals voorzien in plaatselijke wetten en regelgeving. Deze persoon is opgeleid voor koel- en 
leidingenwerkzaamheden aan de airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier Corporation. Deze persoon 
kan ook iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die zijn opgeleid 
en is dus goed op de hoogte van de kennis voor dit soort werk.

• De bevoegde installateur die bevoegd is om op hoogte te werken is opgeleid om op hoogten te werken met 
airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier Corporation. Deze persoon kan ook iemand zijn die in 
dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of personen die zijn opgeleid en is dus goed op de hoogte 
van de kennis voor dit soort werk.

Bevoegd 
onderhouds-
monteur

• De bevoegde onderhoudspersoon is een persoon die door Toshiba Carrier Corporation gemaakte 
airconditioners installeert, repareert, onderhoudt, verplaatst en verwijderd. Hij of zij is opgeleid om door 
Toshiba Carrier Corporation gemaakte airconditioners te installeren, repareren, onderhouden, verplaatsen 
en te verwijderen. Deze persoon kan ook iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een 
persoon of personen die zijn opgeleid en is dus goed op de hoogte van de kennis voor deze taken.

• De bevoegde onderhoudspersoon die bevoegd is om het elektrische gedeelte van de installatie, reparatie, 
verplaatsing en verwijdering op zich te nemen beschikt over de kwalificaties voor deze elektrische 
werkzaamheden zoals voorzien in plaatselijke wetten en regelgeving. Deze persoon is opgeleid voor 
werkzaamheden aan het elektrische systeem van de airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier 
Corporation. Deze persoon kan ook iemand zijn die in dergelijke taken is geïnstrueerd door een persoon of 
personen die zijn opgeleid en is dus goed op de hoogte van de kennis voor dit soort werk.

• De bevoegde installateur die bevoegd is om het koel- en leidingenwerk van de installatie, reparatie, 
verplaatsing en verwijdering op zich te nemen beschikt over de kwalificaties voor deze koel- en 
leidingenwerkzaamheden zoals voorzien in plaatselijke wetten en regelgeving. Deze persoon is opgeleid 
voor koel- en leidingenwerkzaamheden aan de airconditioners gemaakt door Toshiba Carrier Corporation. 

Deze veiligheidsvoorzorgen geven be
van gebruikers en andere personen e
handleiding goed door, nadat u de volg
en volg de aanwijzingen beslist op. 

BETEKENIS VAN SYMBOLEN DIE O

Aanduiding

WAARSCHUWING
De op deze wijze be
leiden tot ernstig lich
gebruikt.

VOORZICHTIG
De op deze wijze be
leiden tot licht licham
wordt gebruikt.

*1: Ernstig lichamelijk
botbreuken, vergif
ambulante behand

*2: Licht lichamelijk le
geen ziekenhuisbe

*3: Beschadiging van 
vee en huisdieren.

WAARSCHUWING
(Brandgevaar)

Dit te
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Als h
Als e
dit sc

Lees de GEBRUIKERSHA

Servicepersoneel moet vo
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Verdere informatie vindt u
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GEVAAR VOOR UITBARSTING

CAUTION

BURST HAZARD

oor de veiligheid
akelijk voor schade ten gevolge van het niet 
n in deze handleiding.

leiding aandachtig voordat u de 
oor dagelijks gebruik zijn er een groot aantal 
nten.
 aan de plaats van aankoop of een vakman. 
itsluitend door een erkend installateur(*1) 
krijgt diverse problemen als brand, 
tsel, waterlekkage, ruis en trilling indien de 
onbevoegd persoon wordt gemonteerd. 
n of vervangen geen ander koelmiddel dan 
del. Er wordt anders namelijk mogelijk 
 de koelcyclus opgebouwd met een onjuiste 
chamelijk letsel als gevolg.
jfsgeluid van de buitenunit storend kan zijn. 
oral op dat eventuele buren geen last van het 
conditioner kunnen hebben.)
gebruikt door experts of opgeleide gebruikers 
strie of voor commercieel gebruik door leken.

erkschoenen, handschoenen en andere 
oor het vervoeren van de airconditioner.
 airconditioner mag u die niet optillen aan de 

banden rond de verpakkingsdoos. Als de banden zouden breken, 
loopt u de kans op verwondingen.

• Houd u bij het opstapelen van de kartonnen verpakkingen voor 
de waarschuwingen op de verpakkingen. Als 
pel instorten.
tabiel worden getransporteerd. Neem direct 
 van aankoop indien onderdelen beschadigd 

 altijd met minimaal 2 personen indien deze 
en verplaatst.

65-NL 66-NL
Open voor enige ingreep eerst de veiligheidskleppen, anders kan er een 
uitbarsting volgen.

Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

opslag of transport aan 
u dit niet doet kan de sta

• De airconditioner moet s
contact op met de plaats
zijn.

• Draag de airconditioner
met de hand moet word
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aarschuwingsaanduidingen op de airconditioner
Waarschuwingsaanduiding Beschrijving

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Verbreek alle externe stroomvoorzieningsaansluitingen alvorens enig 
onderhoud te verrichten.

WAARSCHUWING

Bewegende delen. 
Schakel het apparaat niet in wanneer het voorrooster is verwijderd. 
Stop de werking van het apparaat alvorens enig onderhoud te verrichten.

VOORZICHTIG

Delen met hoge temperaturen. 
Bij het verwijderen van dit paneel is bestaan de kans dat u zich brandt.

VOORZICHTIG

Raak de aluminium koelvinnen van het apparaat niet aan. 
Dat zou tot ernstige verwondingen kunnen leiden.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

1 Voorzorgen v
De fabrikant is niet aanspr
opvolgen van aanwijzinge

Algemeen
• Lees de gebruikershand

airconditioner gebruikt. V
belangrijke aandachtspu

• Laat het installeren over
De airconditioner mag u
worden gemonteerd. U 
elektrische schokken, le
airconditioner door een 

• Gebruik voor het bijvulle
het gespecificeerde mid
abnormale hoge druk in
werking, ontploffing of li

• Plaatsen waar het bedri
(Let bij het installeren vo
bedrijfsgeluid van de air

• Dit toestel moet worden 
in winkels, de lichte indu

Transport en opslag
• Draag beschermende w

geschikte werkkleding v
• Bij het vervoeren van de

WAARSCHUWING



stroomonderbreker in de OFF-stand te zetten, loopt u de kans op een 
elektrische schok bij aanraken van de inwendige onderdelen. Alleen 
een bevoegd installateur(*1) of een bevoegd onderhoudsmonteur(*1) 

et apparaat niet zelf. Omdat er onderdelen met 
apparaat aanwezig zijn, loopt u gevaar voor 
 wanneer u de behuizing van de hoofdunit 

 van minstens 50 cm hoog om het filter van de 
 of soortgelijke taken op hoogte uit te voeren. 
oor bevoegde personen worden uitgevoerd 
 u kunt vallen en letsel op kunt lopen. Als dit 
en uitgevoerd, neem dan contact op met een 
 of bevoegd onderhoudspersoon om dit werk 

oelvinnen van de buiteneenheid niet aan. 
aan kunnen verwonden. Als u de vin toch moet 
 contact op met een bevoegde installateur of 

persoon.
en op de buiteneenheid en klim er niet 

 kunnen vallen of een voorwerp kan van de 
n en letsel veroorzaken.
sapparaat op een plaats waar het in de directe 
irconditioner staat, anders kan er onvolledige 
den.
er in dezelfde ruimte met 
ur wordt gebruikt, moet u de ruimte goed 
te ventilatie ontstaat een zuurstoftekort.
ventilatie wanneer de airconditioner wordt 
oten ruimte. Door slechte ventilatie ontstaat een 

directe koude luchtstroom staan en zorg dat 
 worden.
e en een verslechterde lichamelijke conditie 

veroorzaken.
• Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.

De ventilator rotereert namelijk met hoge snelheid in de unit. 
van aankoop indien de airconditioner onjuist 
n verwarmen). Lekkend koelmiddel zou 

nnen zijn. Bevestig de reparatiedetails met 
rsoneel (*1) indien er bij de reparatie extra 

evoegd. 
r alvorens te reinigen beslist en schakel de 
.
t namelijk met hoge snelheid in de unit en u zou 
unnen krijgen.
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mag het inlaatrooster van de binneneenheid of het onderhoudspaneel 
van de buiteneenheid verwijderen en het vereiste werk verrichten.

• De airconditioner bevat ruimtes die onder hoge spanning staan en 
draaiende onderdelen. Het onderhoudspaneel van de buitenunit niet 
verwijderen vanwege gevaar van elektrische schokken. Uw vingers 
of andere voorwerpen zouden daarbij beklemd kunnen raken in de 
draaiende onderdelen. Als deze onderdelen moeten worden 
verwijderd, neem dan contact op met een bevoegde installateur of 
bevoegd onderhoudspersoon.

• Raadpleeg de plaats 
functioneert (koelen e
namelijk het geval ku
erkend onderhoudspe
koelmiddel werd toeg

• Stop de airconditione
circuitonderbreker uit
De ventilator rotereer
anders ongelukken k
Installatie
• Alleen een bevoegd installateur(*1) of een bevoegd 

onderhoudsmonteur(*1) mag elektrische werkzaamheden aan de 
airconditioner verrichten. Onder geen voorwaarde mag dit werk worden 
verricht door een onbevoegde, aangezien fouten of vergissingen kunnen 
leiden tot elektrische schokken en/of kortsluiting of lekstroom.

• Vraag de installateur na installatie om uitleg over de standen van de 
stroomonderbreker. Als er problemen optreden in de airconditioner, 
zet de stroomonderbreker op de positie OFF (UIT) en neem contact 
op met bevoegd onderhoudspersoneel.

• Als u de unit installeert in een kleine kamer, dient u maatregelen te 
treffen om bij lekkage van koelmiddel in elk geval te zorgen dat de 
limiet voor concentratie van koelmiddel in de kamer niet wordt 
overschreden. Raadpleeg de dealer van wie u de airconditioner hebt 
gekocht voor nader advies over de maatregelen. Als er zich sterk 
geconcentreerd koelmmiddel ophoopt, kan dat ongelukken door 
zuurstofgebrek veroorzaken.

• Installeer de airconditioner niet op een plaats waar brandbare gassen 
vrijkomen, i.v.m. ontploffingsgevaar. Als er brandbaar gas lekt en zich 
ophoopt rondom de eenheid, kan er brand ontstaan.

• Gebruik beslist uitsluitend de door de fabrikant gespecificeerde, los 
verkrijgbare producten en onderdelen. Het gebruik van niet-
gespecificeerde onderdelen en producten kan brand, elektrische 
schokken, waterlekkage, etc. veroorzaken. Laat het installeren 
beslist over aan een vakman.

• Verzeker dat de aarding juist is. 
Bereik
• Voordat u het inlaatrooster van de binneneenheid of het 

onderhoudspaneel van de buiteneenheid opent, zet u eerst de 
stroomonderbreker in de OFF-stand. Als u verzuimt de 

• Verplaats of herstel h
hoogspanning in het 
elektrische schokken
verwijdert.

• Gebruik een platform
binnenunit te reinigen
Dit werk mag alleen d
vanwege de kans dat
soort werk moet word
bevoegde installateur
voor u te doen.

• Raak de aluminium k
Anders zou u zich er 
aanraken, maar neem
bevoegd onderhouds

• Plaats nooit voorwerp
bovenop. U zou er af
buiteneenheid af valle

• Zet geen verbranding
luchtstroom van de a
verbranding plaatsvin

• Indien de aircondition
verbrandingsapparatu
ventileren. Door slech

• Zorg voor voldoende 
gebruikt in een afgesl
zuurstoftekort.

• Ga niet te lang in de 
personen niet te koud
Dit zou namelijk ziekt
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• Breng geen wijzigingen in de unit aan. Dit zou namelijk brand, 
elektrische schokken en andere problemen kunnen veroorzaken.

Elders opstellen
• A

c
o
le

erslang het water goed afvoert. Een onjuiste 
 en waterschade aan het meubilair, etc. 

ltijd aan op een exclusieve stroombron van 
oltage. Dit nalaten kan beschadiging van de 
en.
unit goed op de basis is vergrendeld. De unit 
n en ongelukken veroorzaken.

ner niet voor speciale doeleinden, zoals het 
l, precisie-instrumenten, kunstobjecten, bij 
 een auto of vaartuig.

 aan met natte vingers, omdat daardoor 
schokken kan ontstaan.
voor afzienbare tijd niet wordt gebruikt, is het 
laar of stroomonderbreker uit te schakelen.
timaal te laten functioneren, gebruikt u het 
ebruikstemperaturen die in de handleiding 
 een defect of een waterlek ontstaan in het 

f in de afstandsbediening terecht komt. Mors 
r of andere vloeistoffen.
iet. Dit zou namelijk een elektrische schok 

an tijd dat de installatiebasis en andere 
apparatuur niet zijn versleten of beschadigd. De unit zou namelijk 
kunnen vallen met ongelukken als gevolg indien gerelateerde 
onderdelen zijn beschadigd. 

bare spray's of materialen in de buurt van 
 spuit geen ontvlambare middelen direct naar 
rt middelen kan namelijk brand veroorzaken.

lvorens te reinigen beslist en schakel de 

amelijk met hoge snelheid in de unit en u zou 
en krijgen.

69-NL 70-NL
ls u de airconditioner moet verplaatsen, doe dit niet zelf maar neem 
ontact op met een bevoegde installateur of bevoegd 
nderhoudspersoon. Incorrect verplaatsen van de airconditioner kan 
iden tot elektrische schokken en/of vuur.

• Zorg dat er geen ontvlam
de airconditioner zijn en
de airconditioner. Dit soo

• Stop de airconditioner a
circuitonderbreker uit.
De ventilator rotereert n
anders ongelukken kunn
– 35 –

paraties
ls u merkt dat er iets mis is met de airconditioner (wanneer u een 
ontroledisplay ziet of een schroeilucht ruikt, vreemde geluiden hoort 
f wanneer de airconditioner niet koelt of verwarmt, of wanneer er 
ater uit lekt), raakt u dan zelf de airconditioner niet aan maar zet u 
e stroomonderbreker in de OFF-stand en neemt u contact op met 
en bevoegd onderhoudsmonteur. Neem de nodige maatregelen om 
 voorkomen dat de stroom wordt ingeschakeld (breng bijvoorbeeld 
en bordje “defect” aan dicht bij de stroomonderbreker) totdat de 
evoegde onderhoudsmonteur arriveert. Doorgaan met het gebruik 
an de airconditioner in abnormale toestand kan leiden tot 
echanische problemen wat kan escaleren of resulteren in een 
lektrische schok, enz.
dien het ventilatorrooster is beschadigd, raak dan de buitenunit niet 
an maar zet de circuitonderbreker in de UIT-stand en verzoek een 
evoegd onderhoudsmonteur om reparatie. Zet de 
troomonderbreker niet terug in de ON-stand totdat alle vereiste 
paraties zijn voltooid.
ls u bemerkt dat de binnenunit kan vallen, blijf uit de buurt van de 
nit, zet de stroomonderbreker op de positie OFF (UIT) en neem 
ontact op met bevoegd onderhoudspersoneel om de unit opnieuw te 
laatsen. Zet de stroomonderbreker niet in de positie ON tot de unit 
pnieuw bevestigd is.
dien de buitenunit zou kan vallen, blijf dan uit de buurt van de unit, 

et de circuitonderbreker in de UIT-stand en neem contact op met 
en bevoegde installateur of bevoegd onderhoudspersoneel om de 
nit opnieuw en goed te installeren. Zet de stroomonderbreker niet op 
e positie ON (AAN) voordat de werkzaamheden zijn voltooid.

Installatie
• Zorg ervoor dat de afvo

afvoer kan overstroming
veroorzaken.

• Sluit de airconditioner a
het juiste, aangegeven v
unit en brand veroorzak

• Controleer dat de buiten
zou anders kunnen valle

Bereik
• Gebruik deze airconditio

conserveren van voedse
het fokken van dieren, in

• Raak schakelaars nooit
gevaar voor elektrische 

• Indien de airconditioner 
veiliger de hoofdschake

• Om de airconditioner op
toestel altijd binnen de g
vermeld zijn. Zo niet kan
toestel.

• Zorg dat er geen vloeisto
geen vruchtensap, wate

• Was de airconditioner n
kunnen geven.

• Controleer na verloop v

VOORZICHTIG
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sport, hanteren en opslaan van de 

n op de verpakking

eschrijving Symbool Beschrijving

den Niet laten vallen

r Niet neerleggen

gte 
l kunnen 12 kartonnen 

rden gestapeld)
Niet op staan

 naar boven Niet laten vallen (hoek)

g behandelen Niet verrollen

Beschrijving

VOORZICHTIG

Kans op verwondingen.
Niet oppakken aan de verpakkingsband vanwege gevaar voor 
verwondingen bij een gebroken band.

Stapelmelding.

In geval de kartonnen dozen uit de pallet steken bij het stapelen.
Leg een triplexlaag van 10 mm over de pallet.

71-NL 72-NL
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• Laat het reinigen van de airconditioner over aan de plaats van 
aankoop.
Het verkeerd reinigen van de airconditioner kan plastic onderdelen 
beschadigen, de isolatie van elektrische onderdelen of andere 
onderdelen beschadigen en een onjuiste werking veroorzaken. In het 
ergste geval veroorzaakt dit waterlekkage, elektrische schokken, 
rookontwikkeling of brand.

• Plaats geen vloeistoffen, bijvoorbeeld bloemenvazen op de unit.
Er zou anders namelijk water of vloeistof in de unit kunnen komen 
waardoor de elektrische isolatie wordt aangetast met mogelijk 
elektrische schokken als gevolg.

1) Zie de "Definitie van een  bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur".
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